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TABLERO SS.AA CGCA-1 (FUENTE PRTNCTPAL DE
CoRRTENTE ALTERNA)

B
TABLERO SS.AA CGCA-2 (FUENTE AUXTLTAR DE
coRRtENTE ALTERNA)

TABLERO DE TRANSFERENCIA DE FUENTE. TTF

c
TABLERO CCM DE UNIDADES DE BOMBEO. KBH

BOMBA PRINCIPAL - BI/VF.I

D

BOMBA DE RESERVA. BWF-2

BOMBA JOCKEY. BVVF.3

E

TABLERO QDS-3 (FUENTE 125Vcc) LINEAAUXILIAR

TABLERO QDS-4 (FUENTE í25Vcc)
F

TABLERO DAUC (RECEPTOR DE SENALES DE
ALARMAS REMOTAS)

Cables unipolares, gglconductor de cobre electrolítico
(clase 2), aislaciór{ EPR}y cubierta de PVC. Para
ci rcuitos de fueza Eôãrriente altema (a60V/50H2).

e

- Cables unipolares, qqllconductor de cobre eledrolítico
(clase 2), distacior@y cubierta de PVC.Para circuitos
de fueza en corriente continua (í25vcc).

H

Cables multipolaregggn conductor de cobre electrolítico
(clase 5), aislaciórf EP$ apantallamiento electroestático de
cinla de cobre heliõõTã|, y cubierta de PVC. Para circuitos
de control y alarmas del SGC (125Vcc)
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CASA DE RELÉS - SEMD CASETA DE BOMBAS CBSH.1
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LTNEA PRTNCTPAL (3F)

QDS.3
(BARRA A)

@

QDS4
(BARRA B)
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CASETA DE RELÉS
2CRL-2

DAUC

CASETA DE RELES
3CRL-1
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